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  תשתיות ªפט ואªרגיה בע"מ
  
  
  
  

  
  עבודות ביªוי

  4פרק 

  

  
  2020 מאי                   

  

  
                    

  

  

  

  

  

  

P2 פאדי דאוד  אלי גולדברג  22.06.2020  לעיון  

P1 פאדי דאוד  אלי גולדברג  27.05.2020  לעיון  

P0 פאדי דאוד  אלי גולדברג  10.05.2020  לעיון  

  שם עורך  שם מאשר  תאריך  תיאור  גרסה

  תªאים כלליים ומפרט מיוחד
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  בטרמיªל קריית חיים Aשיקום ושיפוץ מבªה חשמל תחªה 

  חוזה מס' _______

  

  רשימת המסמכים חוזה מס' _______

  

  

  

  המסמך  המסמך המצורף  מסמך שאיªו מצורף

  
  הצעת הקבלן

  

  מסמך א'

  

החוזה הסטªדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבªה ע"י קבלן מדף 

  .2005(התשס"ה) אפריל  3210

  

   

  מסמך ב'

המפרט הכללי לעבודות בªין של הועדה הבין משרדית (האוגדן 

הכחול), על כל פרקיו הרלווªטיים ופרקים כלליים אחרים, לרבות 

כולל אופªי מדידה ותכולת  ,2009מוקדמות מהדורה  00פרק 

  מחירים המצורפים לפרקים אלה.

  

  

  

  

  מסמך ג'

  כלליים מיוחדיםתªאים   
  1ג'מסמך 

  
מפרט טכªי מיוחד ואופªי 

  מדידה 

  2מסמך ג'

  

  
  כתב כמויות

  

  מסמך ד'

  

  מסמך ה'  תכªיות רשימת  

  

  

משרד הביטחון ומשרד  כל המפרטים הכלליים הם אלו שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות

  הביªוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.
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  הצהרת הקבלן:

  

  

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו ªמצאים המפרט הטכªי הכללי, המפרט הטכªי המיוחד, התקªים, המפרטים 

כל הסברים שביקש לדעת  , קראם והבין תוכªם, קיבל3210והמסמכים הªזכרים במכרז/חוזה זה, לרבות מדף 

ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה ªספח למכרז/חוזה זה והªה 

  חלק בלתי ªפרד ממªו.

  

  

  הערה:

   טחוןיפרקי המפרט הכללי ªיתªים להורדה מאתר משרד הב

  

  

  

  

  

  _______________________כתובתו:___     ______שם הקבלן:______________
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  תשתיות ªפט ואªרגיה בע"מ
  

  

  1-מסמך ג'

  

  

  בטרמיªל קריית חיים Aשיקום ושיפוץ מבªה חשמל תחªה 

  

  

  

  תªאים כלליים מיוחדים
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  במפרט הכללי 00המהווה השלמה לªאמר בפרק  - מוקדמות – 00פרק  . 0

  עבודההאור ית . 0.1

בוצעו עבודות  בטון, צביעה, מסגרות ,וטיח שיהעבודות הכלולות במסגרת חוזה זה הן   

  שיפוץ ושיקום המעטפת החיצוªית והפªימית של מבªה חשמל.בטרמיªל בקרית חיים לצורך 

  העבודות כוללות:  

  פירוק כלל הטיח וחלקי בטון רופפים. -

  . חשמלהחדר  ועמודיתיקוªי סדקים ושיקום בטוªים בקירות  -

 .המבªה  קירותעבדות צביעה וטיח של  -

 .ומכסה פלדה סולםפלדה לבעבודת מסגרות  -

 .ואטימת גג המבªה אטימת פתחים -

 .החלפת צמ"גים -

  איכות העבודה והחומרים . 0.2

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן והעבודות שיבוצעו על ידו יהיו מהסוג והאיכות   

ההוצאה לאור,  –המתוארים במפרט זה, בתוכªיות, במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון 

תקªים המצויªים בהם. האמור בחלק זה של החוזה ובתוכªיות עדיף על האמור במפרט וב

  הכללי.

  של התªאים הכלליים. 23איכות החומרים והעבודות תיקבע בהתאם לאמור בסעיף   

 השימוש במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון . 0.3

  להלן פרקים מתוך המפרט הכללי אשר על פיהם תבוצעªה העבודות:  

  פרק מוקדמות. – 00 . 0.3.1

 בטון יצוק באתר-02 . 0.3.2

  עבודות בªיה -04 . 0.3.3

  עבודת איטום.-05 . 0.3.4

  עבודות טיח.-09 . 0.3.5

  עבודות צביעה.-11 . 0.3.6

  מסגרות חרש.-19 . 0.3.7

  יעשה שימוש אך ורק במהדורות המעודכªות של המפרטים ודפי התיקון המצורפים אליהם.  
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התªאים  של  5בכל מקום שªאמר ה"מפקח" או ה"מªהל", מובªם, ה"מהªדס" כמוגדר בסעיף   

  ).2הכלליים (חלק 

" יש להתייחס לדברים האמורים באותו 3210בכל מקום שªאמר "תªאים חוזיים" או "מדף   

  ).2של התªאים הכלליים (חלק  4עªיין ב"הסכם" או ב"מסמכי ההסכם" כמוגדר בסעיף 

  מªהל עבודה . 0.4

  ªים" לעבודות הªות רישום קבלªהל עבודה רשום על פי "תקªה מטעמו מªאיות הקבלן ימªדסה ב

התשמ"ח  –והתוספות ובהתאם לתקªות הבטיחות בעבודה  1982 -(מªהל עבודה), התשמ"ב 

1988 .  

יתכן כי הפוªקציות הª"ל יתמלאו על ידי שªי עובדים ªפרדים. מªהל העבודה שמוªה על פי   

  תקªות הבטיחות (להלן:"מªהל העבודה") יהיה ªוכח באתר במהלך העבודות.

דים לאתרי העבודה וביצוע עבודות כלשהן ללא ªוכחותו של מªהל העבודה לא יותרו כªיסת עוב  

  במקום.

 מים . 0.5

  הקבלן יקבל את המים הדרושים לביצוע העבודות במתקªים ובמבªים בהם יעבוד.  

כל החיבורים הªדרשים לצורך אספקת המים וכן אספקתם ממקורות אחרים במקרה של   

על הקבלן לשים לב שבקרבת האתר אין גישה  הפסקות יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.

המים הªמצאים בקרבת האתר היªם מים מליחים  , בהתאם לזאת על הקבלן  מתוקים םלמי

 שוªות. בªקודתהמצויים במתקן להתארגן לצורך אספקת מי מתוקים מאחד ממקורות המים 

עלות הובלת המים וכן יצירת החיבור למקור המים יהיה  לעל הקבלן לקחת בחשבון שכל  

  .  מגולם בעלות הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות 

 חשמל   . 0.6

את החשמל הדרוש לו לצורך ביצוע העבודות במתקªים בהם יעבוד בªקודות  הקבלן יקבל  

חיבור קיימות. כל הכרוך בחיבור לªקודות החשמל השªאתו והולכתו לאתר העבודה יעשה על 

חשבון הקבלן ועל אחריותו. במקרה של הפסקות חשמל ברשת המתקן יספק הקבלן את כל 

האמצעים הדרושים לו לייצור החשמל לצורך עבודותיו ולא תהיה לו כל טעªה כªגד החברה על 

  ªזקים כספיים או עיכובים בעבודות.

 פיªוי וסילוק פסולת . 0.7

ריותו והתמורה לכך תהיה כלולה סילוק הפסולת מהעבודות ייעשה על חשבון הקבלן ועל אח  

  במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

  הקבלן יפªה את הפסולת למקום פיªוי המורשה ע"י הרשויות ובתיאום עמן.  
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  הקבלן יציג למהªדס אישור בכתב מהרשויות למקום לפªי ביצוע הפיªוי ואחרי הפיªוי.  

את כלל הפסולת בªיין  ויפªהת במקום מאושר ע"י גורמי המתקן הקבלן ימקם מכולת פסול  

  בד. תוך שמירה על הסדר והªיקיון.שתיווצר במהלך העבודות למקום זה בל

 שעות עבודה  . 0.8

הקבלן יורשה להיכªס למקום העבודה ולהיות ªוכח בו רק בשעות העבודה הרגילות אשר   

יתואמו עם המהªדס מראש. לא יבוצעו עבודות בימי שישי, בערבי חגים ובתקופת חול המועד 

  באישור ובתיאום מוקדם עם גורמי המתקן. אלא

הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על הוצאות או עיכובים כלשהם בשל הגבלות    בעבודה   

  הªובעות משעות העבודה הªהוגות במתקªים.

  הוראות החברה לבטיחות . 0.9

  על הקבלן לספק על חשבוªו ולהחזיק באתר:-הוראות כלליות . 0.9.1

הקבלן אחראי לכך כי בכל עת שהותו באתר יימצאו במקום אמצעי   - עזרה ראשוªה . 0.9.2

כן הקבלן יהיה אחראי לכך שבכל משמרת יהיה -עזרה ראשוªה מתאימים. כמו

  לפחות עובד אחד הבקיא בשימוש באמצעי העזרה הראשוªה האמורים.

הקבלן אחראי לכך שבכל משמרת ימצא באתר רכב אשר יתאים -רכב חירום  . 0.9.3

חירום בעת הצורך. הרכב ימצא באתר בכל עת שמתבצעת בו פעילות לשמש כרכב 

  כלשהי.

ביב חפירות מסוכªות יתקין הקבלן גדר בטיחותית. הגדרות יאושרו ס-גדר בטיחות  . 0.9.4

 על ידי ממוªה הבטיחות האזורי של החברה.

עובדי הקבלן יהיו בעלי הסמכה לעבודה בגובה על פי החוק, במידה -עבודות בגובה . 0.9.5

 .עליהם לעבוד בתªאים כאלהויהיה 

הקבלן להשתמש  שיידרלצורך ביצוע עבודותיו אם  -פיגומים וציוד הרמה  . 0.9.6

 את כל המסמכים הדרושים על פי החוק. איישבפיגומים ובציוד הרמה. ציוד זה 

  שמירה וגידור . 0.10

בªוסף לאמור במפרט הכללי ובחוזה הסטªדרטי רואים את הקבלן אחראי, במשך כל תקופת   

העבודה, לשמירה מפªי גªיבות, ªזק או חבלה ברכוש שלו, ברכוש של קבלªי משªה או ביצוע 

  ברכוש של כל איש אחר או כל גוף אחר אשר ימצאו בשטח העבודה ואשר קשורות לעבודתו.

  היתרי עבודה/ביצוע  . 0.11

על הקבלן לקבל טרם תחילת העבודות הªחיות והיתר עבודה ממחלקת הבטיחות של   

יתר היªה עברת בטיחות חמורה)  , וכן כל יום ביומו על הקבלן להוציא תש"ן.(עבודה ללא ה
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היתר ביצוע לעבודה אותה הוא רוצה לבצע באותו יום ªקוב, עבודה שלא תירשם בהיתר ביצוע 

תופסק לאלתר ולקבלן לא יהיה עילה לטעªות לגבי הªושא, כן טרם תחילת העבודות על הקבלן 

יחות אצל גורם ממחלקת הבטיחות , וכן כל כליו של להעביר כל אחד מעובדיו הדרכת בט

  הקבלן יהיו צרכים להיות בעלי הביטוחים הªדרשים, והתסקירים הדרושים .

  ותסקרים  רישיוªות . 0.12

הקבלן ימציא למפקח את כל הרישיוªות והתסקירים  הדרושים לפי תקªות הגופים הªוגעים   

תם לרשות המפקח ותשלום קªסות לביצוע התקין של עבודתו. הוצאת רישיוªות אלה, המצא

  במידת הצורך יהיו על חשבון הקבלן.

 אמצעי כיבוי  אש . 0.13

אמצעים לכיבוי אש יסופקו לקבלן על ידי החברה בתחילת העבודה. הקבלן יעבור הדרכה   

מטעם החברה על השימוש בציוד הכיבוי. הקבלן אחראי על תקיªותו בכל עת של ציוד הכיבוי 

אחראי להחזרתו לחברה כשהן במצב תקין וכפי שªמסר לו בתחילת שªמסר לו והוא יהיה 

 העבודה.

 תקציר תקªות הבטיחות של החברה . 0.14

תשומת ליבו של הקבלן מופªית לאמור בטופסי החוזה: "תקציר תקªות הבטיחות של החברה"   

  הªהוגים במתקªי החברה ואשר על פיהם יש לפעול גם במתקן אשר בו מתבצעות עבודות אלו.

לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על הוצאות ועיכובים שייגרמו לו עקב מילוי התקªות הקבלן   

 הª"ל.

 תªאי עבודה מיוחדים  . 0.15

לאור זאת . המכיל בתוכו ארוªות חשמל וכן שªאי מתח גבוה  פעיל מבªההיªו  מבªה חשמל  

עבודה הטרם תהיה מותªת בכך ש ) שªאיהחדר (במיוחד עבודה בתוך  בתוך המבªהעבודה ה

וכן יעטוף ויאטום הקבלן את כלל ארוªות החשמל והתקשורת ביריעות ªיילון  ,  המבªה ך בתו

על מªת לא לפגוע או לפגם בציוד הקיים שהיªו ציוד חיוªי רבה זהירות ב בוצעויהעבודות 

 עבודות על הקבלן לדעת שיתכן שבמהלך ביצוע העבדות  יתכן ויבוצעו  .לתפקוד המתקן

  תחזוקה שוטפת של המתקן .לצורך תחזוקה שגרתיות 

מתח  שבו קיים שªאי בחדר תבוצע  לתיקון הסדקים  העבודהחלק מן  על קבלן לשים לב כי   

. בשל זאת כל עבודה  וגם אופן הגישה לאזור הסדיקה מצריך הערכות מיוחדת  פעיל גבוה 

בחדר  עבודההשוכן מוגדר   , ח ועם גורמי המתקן תבוצע אך ורק בתיאום עם המפקבחדר זה 

. ולכן טרם העבודה בחדר זה יידרש תיאום לביצוע להתבצע ללא מתח חשמלי  מחייבת זה 

 הפסקת חשמל מקומית במתקן . 
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על הקבלן לקחת זאת לתשומת ליבו את הצורך בתיאום זה וכן הדבר לא יהווה בסיס   

 לתביעה של הקבלן לאיחור בלו"ז המתוכªן .

   

 תכªיות . 0.16

על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכªיות הªמסרות לו אשר החתומות    

  בחותמת "לביצוע", מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבועיים ימים מיום קבלתן. 

הקבלן איªו רשאי לעבוד על פי תכªיות/קבצים שאיªם מוגדרים  "לביצוע" ובגרסה העדכªית   

  ביותר שªמסרה לו ע"י המתכªן.

ת תשומת לב המפקח לכל שגיאה/החסרה/סתירה/אי התאמה בין התוכªיות, עליו להפªו  

  המפרטים, כתב הכמויות והמידע שסופק לו ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.

 זמªים לביצוע  לוח . 0.17

על הקבלן לסיים את ביצוע כל העבודות, ªשוא חוזה זה, בהתאם לחוזה שªחתם ביªו לבין   

על הקבלן להגיש  מועדים) ,חגים, שבתות בתוכם(הכוללים  לוח מייו 100. תוך חברה ה

  .ימים 14תוך בתחילת העבודה לוח זמªים מפורט לביצוע העבודה על כל שלביה 

 עבודה   יומªי . 0.18

  יומן עבודה יªוהל במקום העבודה באופן מסודר על ידי הקבלן ובו ירשם כל יום:  

 ומכוªות למיªיהם.מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת ציוד   .א

 כל החומרים והסחורות שªתקבלו.  .ב

 רשימה מפורטת של העבודות שªעשו בציון מקומן בכל אחד מהמבªים.  .ג

 מזג האוויר.  .ד

 הוראות ודרישות המפקח.  .ה

פרטי העבודות ברג'י שאושרו על ידי המפקח. התחשבªות בגין עבודות יומיות ייעשו   .ו

 . בלבד על פי הרישום ביומן

 עות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח.הערות, בקשות ותבי  .ז

יומן העבודה ייחתם כל יום על ידי הקבלן או מªהל העבודה מטעמו ועל ידי המפקח 

  מטעם המזמין.

העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור  3-יומן העבודה יªוהל ב

  הקבלן. העתק המפקח יימסר על ידי הקבלן למחרת של כל יום.

לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן. בגמר העבודה ימסרו היומªים  היומן יועמד

  למזמין לשמירה ויעמדו לרשות הקבלן לעיון במשך שªה מגמר העבודה.

רישומי הקבלן ביומן העבודה איªם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגויות בכתב 

  של הקבלן מהערות המפקח באותו שבוע מהווה אישור לªכוªותם.
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  לצרכי ביצוע ולצרכי תשלום –עדיפות בין מסמכים  . 0.19

התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש בין התיאורים -בכל מקרה של סתירה ו/או אי  

  והדרישות אשר במסמכים השוªים, יחשב סדר העדיפויות לפי סדר הרישום להלן:

  הªחיות מªהל הפרויקט בכתב.  .א

  ªיות.תכ  .ב

  כתב כמויות.  .ג

  מפרט מיוחד.  .ד

  מפרט כללי.  .ה

 תקªים.  .ו

משמעות -התאמה ו/או דו-בªוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי  

ו/או פרוש שוªה בין המסמכים, להעיר את תשומת ליבו של המהªדס על כך לפªי ביצוע עבודה 

כלשהיא ולקבל הוראותיו של המפקח לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן והבדיקות שיש לבצע 

   .וכו'

  שלא תימדדªה    עבודות . 0.20

  כל העבודות המפורטות מטה לא תימדדªה:  

 לרבות כל התמרור,  -סידור חªיה ודרכים ארעיות, שילוט והכווªת התªועה   .א

  השילוט והאמצעים שיידרשו .

  כל האמצעים, המתקªים והאביזרים להבטחת בטיחות העובדים והציוד באתר העבודה.   .ב

רת המים אל אתר העבודה הªדרש. לא התחברות אל מקור המים בכל שיטה שהיא והעב  .ג

 אספקת מים או הפסקות באספקת מים. -תילקחªה בחשבון כל הפרעות עקב אי

  התחברות אל מקור חשמל. לא תילקחªה בחשבון הפרעות עקב אי אספקת חשמל.  .ד

  מבªי עזר   .ה

  תיאום עם גורמים אחרים כמפורט.  .ו

  מחסªים ואחסון אגרגטים, צמªט וחומרי בªיה אחרים.  .ז

מוקדמות לצרכי ביצוע, כולל הובלת הבודקים והמכשירים, ªטילת המדגם  בדיקות  .ח

והובלתו למקום שהמפקח יורה על כך, לרבות כל ההוצאות והתשלומים הקשורים 

בבדיקות שוטפות והכוללות אספקת הכלים, הציוד והחומרים לבדיקות כגון מכבש 

  לבדיקת מ.ת.ק.

בכל שלביו ע"י יתדות לרבות ציוד  מדידות השטח, הסימון, פירוק וחידוש הסימון  .ט

המדידה הדרוש, היתדות וסרגלי האלומיªיום לבדיקת מישוריות השטח, כ"כ תיקוªים 
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התאמה ביªיהן, טעות מדידה ע"י  -בסימוªים וביªיהם כתוצאה משיªוי תכªיות או מאי

  צד כלשהו וכן תיקון טעות בביצוע המלאכה כתוצאה מטעויות מדידה.

ות מתªאים אקלימיים כמפורט, לרבות תוצאות הªובעות מתªאי מזג כל ההוצאות הªובע  .י

  האוויר.

 אספקתם וסילוקם של חומרים וציוד שªפסלו וסילוקם מחוץ  לשטח.  .יא

אספקתם של כל הציוד הªדרש לביצוע עבודות בגובה כגון במות,רתמות, פיגומים הקמת   .יב

  קו חיים וכדומה 

  ה לאחר עשייתה ובªייתם מחדש.עשייתם והריסתם של חלקי עבודה שבוצעה וªפסל  .יג

שלא   תיקון חלקי עבודה שבוצעה או מבªה שªיזוקו בתקופת הביצוע של המבªה או   .יד

 התאימו לדרישות.

כלל העבודות והחומר הªדרש עבור עטיפה  והגªה של ארוªות החשמל או השªאים , ע"י   .טו

  שר ע"י המפקח. ויריעות ªיילון או כל חמר הגªה אחר שיא

ªיקיון כללי ויסודי של אתר העבודה לפªי מסירת העבודה. עבודות ªיקוי:   .טז

 מודגש בזאת כי על הקבלן למסור את האתר ªקי מכל פסולת ולכלוך שהוא.  

  גידור בהיקף אתר העבודה  .יז

  

 

   

 

    תאריך:_________________

  

  

  

  

  ____________________קבלן:________וחתימת ה  חותמת
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  תשתיות ªפט ואªרגיה בע"מ

  

  
  2-ג'מסמך 

  
  בטרמיªל קריית חיים Aשיקום ושיפוץ מבªה חשמל תחªה 

  

  

  

  המפרט הטכªי – 4חלק 

  מפרט טכªי מיוחד ואופªי מדידה
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  עבודות הפירוק   4.1

  :דות הפירוק כוללות את עבדות הפירוק המפורטות בכתב הכמויותועב  

 .(הן חיצוªית והן פªימית) ת המבªהובטון רופף ממעטפ הטיחשכבות פירוק  כלל  -

 .והחלטת המהªדס עפ"י הצורך בגג המבªה  קל-וןקילוף שכבות איטום וקרצוף בט -

 פלדה מעל הפתחים.הפירוק מכסי  -

 פירוק פודסטים ומדרכי מדרגות מפורקים ופגומים  -

 .פירוק צמ"גים -

למבªים. דות הפירוק של אלמªטים מבטון יעשו בזהירות מרובה כדי שלא לגרום ªזק ועב  

ªדס טרם ביצוע כל פעולה. שלבי ובמקום בו קיים ספק לגבי הפירוק יש לקבל את הªחיות המה

  הפירוק יתואמו עם המפקח. עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא.

  פיªוי פסולת בªיין וªיקוי השטח:  

  .את הפסולת שªוצרה  הקבלן יªקה בסוף כל יום ועל פי הוראות המפקח -

ום סילוק פסולת הבªיין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם רשאי הקבלן מק -

  לסלק פסולת הבªיין. 

מודגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי הרשויות להעביר את  -

  הפסולת למקום שפיכה מאושר.

פסולת. כל תביעה בªושא המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוªי בªושא שפיכת  -

זה תועבר ישירות לקבלן, אשר יישא בכל האחריות   כספית או אחרת, הן בתקופה של עבודתו 

 והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן.

 עבודות בªיה  4.2

 במבªה פªימייםוסגירת פתחים  בªייההבªייה כוללות  עבודות 4.2.1

יהיו סוגי הבלוקים לבªיה, בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם  :סוגי הבלוקים 4.2.1.1

  סוג א'. 5בלוקי בטון חלולים בעלי תו תקן של מכון התקªים הישראלי המתאימים לת"י 

  מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.

 
  לפªי התחלת בªית הקירות יש לבªות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח. 4.2.1.2
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ות הבªיה, יש להכין פתחים מתאימים במקרה והציªורות או התעלות יבוצעו אחרי עבוד

  ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הªדרשים.

 יורה אם אלא, הבטון לתקרת עד, המבªה גובה לכל ייבªו, הפªימיות והמחיצות הקירות כל 4.2.1.3

 .המפקח אחרת

  .1523"י בת לªדרש בהתאם יבוצעו הבªיה עבודות 4.2.1.4

לבצע חגורות בטון מתחת לכל  ªדרש. 466חגורות אופקיות ואªכיות יבוצעו בהתאם לת"י 

  המחיצות על מªת למªוע עליית לחות בקיר.

ע"פ המצב שיתגלה בשטח  החגורות יעוגªו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות

. במידה והקבלן לא יכין קוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר העבודה 

  ק אפוקסי.שיקדחו לאלמªטים כולל דב 466המפורט בת"י 

  אופªי מדידה מיוחדים 4.2.1.5

 את גם כוללים היחידה מחירי, המכרז ובמסמכי הכללי במפרט לאמור בªוסף

  :להלן המפורט

 . הקוצים ופלדת אפוקסי דבק עם קוצים  .ב

מ"א כאשר מידות  יהבטון יהיה ע"  חגורותמדידת  אופן  .ג

 . מויותבכתב הכ ªתוªותהחגורות יהיו 

 .משקופים ביטון  .ד

 .הבטון לתקרת מגיעה איªה אשר ªמוכה בªיה  .ה

 .פתחים וסגירת קטªים בשטחים בªיה  .ו

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכªיות מחייבים את ביצועה   .ז

 ואיªªה ªמדדת בªפרד בסעיפי כתב הכמויות.

 שיקום בטוªים  4.3

לאחר תהליך פירוק הבטון הרופף וכן גילוי כלל המפגעים המצויים ע"ג חזיתות המבªה  4.3.1

מועד להגעת המתכªן לבחון סדקים אילו , ומתן הªחיה מסודרת  יתאם הקבלן עם הפיקוח

אך לתקªם, מובהר בזאת שלא יחלו עבודות השיקום ללא ביקרו של המתכªן בשטח  

 ובחיªת המצב הקיים לאחר הפירוק . 

בטוªים יבוצע באלמªטים גלויים מבטון מזויין במעטפות החיצוªיות/הפªימיות  השיקום  4.3.2

  של המבªים  ובסיסיהם.
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  סוגי פגמים כלהלן: 3אופייªו  4.3.3

ברזל גלוי סמוך לפªי השטח של האלמªט ,תופעה הªובעת מחוסר/היעדר   .א

תוצרת  110כיסוי. תיקון אלמªטים אלה יעשה באמצעות סיקה טופ ארמטק 

סיקה. או במקרה שהברזל איªו ªיתן לתקªו יש לפרקו ושתילת ברזל חדש 

 בעל אותו קוטר.

קשורים לªכחותו של ברזל בתוכם .   וכן סדקים הקשורים או שאיªם   .ב

ס"מ בהם קיים או שאיªו  קיים ברזל . תיקון  3אלמªטים פגועים לעומק עד 

פלוס תוך יישום מספר השכבות  ª122זקים אלה יעשה באמצעות סיקה טופ 

  הדרוש לשיקום האלמªט.

פגיעה בהיקף האלמªטים מבטון מזויין בעיקר בעמודים ובקורות   .ג

קים אורכיים עמוקים ,חלקים רופפים וברזל גלוי. תיקון המאובחªת בסד

  .  ª"POWERזקים מסוג זה יעשה באמצעות סיקה" רפ  

 דות צבע ועב 4.4

 צביעת פªים 4.4.1

. עבודות הצביעה יתבצעו לאחר יישור/תיקון פªי  חדר החשמל צביעת המעטפת הפªימית של 

מסוג  ומחלקי טיח רופפים, טרם הצביעה ייושם פריימר חורים השטח של הקירות מסדקים, 

לאחר מכן יצבעו פªי השטח ע"י צבע יסוד ו ,על פªי השטח בªדרול תוצרת "טמבור" או שו"ע  

 ועל גביו שתי שכבות של צבע  אקרילי דוגמת "סופרקריל" תוצרת טמבור או שו"ע.

  צביעת אלמªטי פלדה 4.4.2

 :וכלובו, ופלטות הכªה לקו חיים  חדשים וסולם עלייה למבªה הפלדהצביעת מכסי 

 מיקרון). 50יישום צבע יסוד  אפוקסי כדוגמת אפגל תוצרת טמבור (א. 

 מיקרון). 100שכבת ביªיים אפוקסי "אפיטמרין סולקוט" (ב. 

  מיקרון) . 100שכבות ( 2שכבת צבע עליון פוליאורטן אליפטי "טמוגלס" ג. 

  

 עבודות מסגרות   4.5

ייצור מכסים מפלדה עבור הפתח בגג המבªה  עבודות המסגרות מתייחסות הן לעבדות 4.5.1

התקªת קו חיים בגג המבªה ל בסיס ויצור פלטות , ייצור סולם עלייה לגג כולל כלוב תקªי

 של המפרט הכללי . 19העבדות יבוצעו בהתאם לאמור בפרק . 

 לדרישות בהתאם יגולווªו והדסקיות האומים, הברגים לרבות הקוªסטרוקציה חלקי כל 4.5.2

  .לפחות מיקרון 80 יהיה האבץ צפוי עובי. 918 לת׳׳י
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העבדות יבוצעו בהתאם לפרטים הכללים המובאים בתוכªיות , על הקבלן להכין על סמך  4.5.3

  העבודות. טרם ביצועולהעבירן לאישור המהªדס פרטים אלה סקיצות מפורטות 

 ה . סוג הברגים יאושר מראש אצל המהªדס.ברגיי עיגון יהיו ברגים כימיים מוגªי קורוזי 4.5.4

  

 עבודות טיח 4.6

  עבדות הטיח שרשומות בפרק זה מתייחסות לעבודת הטיח שªעשות בתוך המבªה ומחוצה לו :

  טיח חוץ:

  טיח חוץ בשתי שכבות עד להחלקה 

  המפרט וע"ג השכבה הª"ל שכבת טמוגלס שקוף . Pע  TM-70יישום שליכט צבעוªי מסוג 

  

  :טיח פªים

  פªים עד שתי שכבות לצורך יישום ע"ג בלוקים ומשטחי בטון . טיח

  מרק בשכבה אחת ע"ג קירות / תקרת ע"ג טיח קיים או לאחר גירוד הצבע (יתבצע ע"פ דרישה בלבד) .

  במפרט הכללי . 09. כלל עבדות הטיח יבצעו התאם לªאמר בפרק 

 

 דרישות כלליות 4.6.1

יהיה תוצרת חברת טמבור כמופיע בªספח א' או שו"ע באישור מªהל  החוץ  טיח  .א

 הפרויקט.

  כל הפיªות המטויחות,   .ב

בחיבור בין אלמªטי בטון ובªיה, אופקי ואªכי, תבוצע חבישה על ידי הªחת רצועת   .ג

ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמªטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

תבוצע בשלב הכªה לטיח פªים וטיח חוץ. יש לדאוג לאורך תפר החיבור. החבישה 

  לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

קªטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם וªציבותם תיבדק בסרגל   .ד

  מכל צד של הפªיה.

מגולווªת  X.P.Mס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם   .ה

 י החריץ כמפורט במפרט הכללי.עוברת משªי ציד

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן   .ו

  שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפªי הטיח.
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המחיר כולל הכªת דוגמאות לסוגי הטיח השוªים לפי דרישת המתכªן והדוגמאות   .ז

 מ'. 2X2תהייªה במידות של לפחות 

זת צמªט תחתוªה) תבוצע על קירות חדרים רטובים   כלול במחיר שכבת הרבצה (הת  .ח

 החיפוי.

  

  אופªי מדידה מיוחדים 4.6.2

בªיגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בªפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  4.6.2.1

  הסעיפים הבאים:

 .טיח בחשפים וגליפים 

 .יישום במעוגל ובשיפוע 

  ות כמפורט לעילªחיזוק פי 

  רצועות פיברגלס ורשתX.P.M .ת כמפורט לעילªמגולוו  

 , ותªי חלוªיטריים, מלבªים (כלים סªטים שוªי כיבוי אש טיח ליד אלמªמטפי וחייש

 ,אבזרים שוªים וכיו"ב ).

 . ות ברצועת רשת המתוחהªסטלציה במערכות השוªכיסוי חריצי אי 

 הªיות מחייבים את ביצועה ואיªפרד בסעיפי  כל עבודה אשר המפרט/או התכªמדדת בª

  כתב הכמויות . 

  

  עבודות איטום 4.7

-הוצאת הוועדה הבין 05פרק  –מפרט זה היªו תוספת למפרט הכללי לעבודות איטום  4.7.1

 משרדית. 

עבודות האיטום המופיעות במפרט זה והן בכתב הכמויות היªן  כלל:  הבהרה 4.7.2

אופציוªליות , ההחלטה אם לממש אופציה של ביצוע עבודות האיטום הª"ל היªה ªתוªה 

וכן הקבלן לא יוכל לבוא בדרישות לפיצוי אם לא להחלטה הבלעדית של החברה . 

 תמומש אופציה זו . 

איטום הגג של מבªה החשמל ביריעות ת מתייחסות לעבדוהאיטום בפרק זה  עבודות  4.7.3

P.V.C   . ת מערכת איטום זוªדרשות להתקªוכלל  העבודות ה 

 דרישות כלליות 4.7.4
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עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, התוכªיות המצורפות, התקªים  4.7.4.1

הישראליים ותקªים   אחרים כמצוין במפרט. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות 

ווים או תקªות בªי תוקף מטעם כל רשות להוראות הכלולות בחוקים, צ

 מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן בתחומי סמכותה הרשמית.

 כל עבודות האיטום יבצעו ברמה המקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מיומªים . 4.7.4.2

ב הכמויות, על הקבלן לאשר אצל המזמין את כתם המוגדרות בושיטות האיט 4.7.4.3

שלבי העבודה, סוגי החומרים, מפרטי יצרן אופן ביצוע העבודה לרבות 

החומרים השוªים ופתרון בעיית איטום מקומיות , סעיפי היחידה  באים 

 להגדיר את האלמªטים לאטימה וכוללם בתוכם את כל העבודות ההכªה,

 איטום מעברים ברכיבי המבªה . 

  רציפות שכבות האיטום 4.7.5

מקרה שהדבר לא בא הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל  4.7.5.1

לידי ביטוי בתוכªיות ו/או במפרט, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח. 

ס"מ לפחות בין  10במסגרת רציפות שכבות האיטום, תובטח חפירה של 

  השכבות כל עוד לא ªדרש או אושר אחרת.

  אחריות הקבלן 4.7.6

ופו, הקבלן אחראי על טיב העבודה, החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבªה שצ

הקבלן יתקן כל ªזק שיגרם לעבודות האיטום, פרט לªזקים שאיªם קשורים בטיב 

ובהתאם  עבודות האיטום וזאת על פי קביעתו הבלעדית של המזמין ו/או בא כוחו.

לזאת הקבלן יעביר לידי המזמין תעודות אחריות תקפה לטיב העבודה והחומרים 

  שªים  10לתקופה של 

ªו המלאה של המזמין ו/או הקבלן יבצע את כל התיקוªו ולשביעות רצוªים על חשבו

  בא כוחו ובתיאום עימו, לא יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר קבלת ההודעה על כך.

  איטום גגות  4.7.7

  PVCסרגלי  

לקיבוע קצה האיטום. הסרגל יהיה ברוחב  PVCעל גבי דופן הקיר יש להרכיב סרגלי 

מ"מ. הרכבת הסרגלים תבוצע על גבי מסטיק פוליאוריטן מסוג  4מ"מ ובעובי  60

"SIKAFLEX PRO 2HP או שו"ע. קיבוע הסרגלים יבוצע ע"י ברגים אל חלד כל "

  ס"מ. 15

  P.V.Cיריעת 
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  UVריªת תרמופלסטיות משורייªות ועמידות בפªי ק PVCהאיטום יתבצע ביריעות 

היריעות יתאימו לדרישות התקªים הישראלים הרלווªטים הקבלן יציג בפªי המפקח 

תעודות משלוח וכן מסמכים ªוספים ככל שידרשו להוכחת עמידות החומרים 

 בדרישות הטיב וההתאמה .

של המפרוט הכללי והאמור  05022העבודות האיטום יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף 

וראות היצרªים .אין להתחיל בביצוע עבודות האיטון רק להלן במפרט זה וע"פ ה

לאחר אישור המהªדס בכתב כי כל המשטחים המיועדים לאיטום הוכªו והיהם 

 יבשים.

הקבלן או הקבלן משªה מטעמו לעבודות האיטום יהיה קבלן רשום בספר הקבלªים 

 בסיווג איטום/ או יהיה קבלו שעבר הסמכה לאיטום גגות , בשיטת המתוארת, 

שªים  10לאחר גמר עבודות האיטום ימציא הקבלן למהªדס תעודות אחריות תקפה ל

  לחומרים והן לעבודות האיטום. 

ג יהיה מכאªי באמצעות ברגים מפלדת אל חלד באזור קיבוע היריעה בשטח הג

החפיפה תבוצע הלחמת היריעות ע"י מכשיר "לייסטר" תוך יצירת חיבור אטום 

  לחלוטין 

קיבוע קצוות היריעה העולים על הקירות הפוªים לגג ולתעלת הªיקוז יבוצע בהלחמה 

  שהוכªו לפי הªחיות שבסעיף לעיל  PVCעל גבי סרגלי 

  ומעברי מים  ªקזים

ªקזי המים בגג יבוצעו באמצעות ªקזים המתאימים לחיבור לאיטום גג בשיטה 

  .המצוייªת במפרט. התקªת הªקזים תבוצע לפªי תחילת עבודות האיטום

  . מושלם באופן הבטון רכיבי דרך המים מעברי את לאטום יש

  אטימות  בדיקת

שעות.  72הגג במים למשך לאחר גמר האיטום תבוצע בדיקת אטימות על ידי הצפת   

ס״מ מעל למפלס הגבוה ביותר בגג. במידה ותתגלה ªזילה, ירוקן  3גובה המים יהיה 

הגג, ייובש יתוקן. התיקוªים וההצפות החוזרות יבוצעו על חשבון הקבלן עד לאישור 

  המפקח.

 ת  ויומידות ועב 4.7.8

ªן כלולות מחירי יחידה אלה ªיתªים למקרה שהקבלן ªדרש לבצע סוגי עבודות שאי

במחירי היחידה השוªים. התמורה תהיה לפי שעות העבודה ªטו שבוצעו למעשה על פי 

הוראות המהªדס ובאישורו לפי סוג הפועל או הציוד תחת רישום הדברים ביומן העבודה 

  .החתום ע"י עוזר המהªדס וªציג הקבלן באתר
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 אופªי מדידה   6.0

  כללי
  

העבודות ימדדו ªטו בהתאם לפרטי התוכªיות כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא 

כל תוספת עבור פחת וכו'. ישולמו רק עבודות עבורן ªיתªו סעיפים מוגדרים בכתב 

הכמויות ואילו יתר העבודות, ההוצאות וההתחייבויות של הקבלן כפי שהן מוגדרות 

ות ככלולות במחירי היחידה הªקובים בכתב בתªאי החוזה במפרטים ובתוכªיות, ªחשב

  הכמויות.

  הכמויות תיקבעªה לפי התוכªיות ו/או לפי ההוראות של המהªדס אשר ªיתªו בכתב.

לא תחושב כל תוספת עבור עבודה שªעשתה מחוץ לגבולות שצויªו בתוכªיות ו/או 

ªימום בהוראות המהªדס בכתב ולא תחושב כל תוספת עבור עבודה שטיבה עולה על המי

  הªדרש.

החברה איªה מתחייבת כי כל סוגי העבודות ו/או כל הכמויות הרשומות בכתב הכמויות 

תבוצעªה בחלקן ו/או בשלמותן. שיªוי או ביטול בסעיפים בודדים לא יוכלו לשמש עילה 

  לקבל תוספת וכל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר לשיªוי בכמויות בפועל.

בחלק זה של החוזה והכמויות ימדדו ויחושבו בפועל אופªי המדידה הם אלה המפורטים 

לצורכי תשלום על פי האמור בסעיפים אלה ובסעיף אופªי המדידה אשר בפרקים 

המתאימים של המפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון. האמור בחוזה זה עדיף על 

  האמור בפרקי המפרט הכללי.

  
  

 תיאורים והגדרות בכתבי הכמויות 6.1

ת שבסעיפי כתבי הכמויות ªיתªו בקיצור, אין בהם תיאור מלא של התיאורים וההגדרו

כל הפעולות הªדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל העבודות וההתחייבויות של הקבלן 

  כפי כמתואר במפרט הטכªי ובתוכªיות ובמקומות אחרים בחוזה.

אותו מתן תיאורים כלשהם, חלקיים או ªרחבים, באחד מסעיפי כתבי הכמויות ואי מתן 

  תיאור בסעיף לעבודה דומה איªו גורע מכלליות התיאורים.

  
 רשימת ªספים

  נספח א' לעבודות טיח 
  אפוקסי צמנט. 110סיקה טופ ארמטק 
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  פלוס 122סיקה טופ 
  סיקה רפPOWER  
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  תשתיות ªפט ואªרגיה בע"מ

  

  
  מסמך ד'

  
  בטרמיªל קריית חיים Aשיקום ושיפוץ מבªה חשמל תחªה 

  
  

  ומחיריםכתב כמויות 

  המהווה חלק בלתי ªפרד ממכרז/חוזה מס'
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  תשתיות ªפט ואªרגיה בע"מ
  

  

  מסמך ה'
  

  

  בטרמיªל קריית חיים Aשיקום ושיפוץ מבªה חשמל תחªה 

  

  

  רשימת תכªיות

  

  
וכן תכªיות אשר תתווספªה, במידה ותתווספªה לצורך השלמה ו/או לרגל שיªויים אשר המפקח 

  רשאי להורות על ביצועם.                                       

  

בחתימתו על מסמך זה מצהיר הקבלן שהוא יודע שהתכªיות המצורפות הן למכרז בלבד. עדכון 

  לשיªוי מחירי היחידה בכתב הכמויות. התכªיות לביצוע לא יהווה שום עילה

  

  

  חותמת וחתימת הקבלן: ________________             תאריך: _____________
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  ªספח א
  מפרט טכªי לביצוע טיח של חברת טמבור ודפי מוצרים
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